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PROJETO  TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Complexo de esporte - Maria Paula

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROPOSTA N°

DESENHISTA:

Carlos

DATA:

LOCAL:

FOLHA:

01/03

ÁREAS

20/04/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA BAIXA - EQUIPAMENTOS

Rua Francisco Dias Reis, Vila Dias

CONVÊNIO N°

-

OBJETO DO CONVÊNIO:

INDICADAS

ESCALA

-

TERRENO  27.483,07 m²

GINÁSIO 942,88 m²

PLANTA BAIXA - GINÁSIO DE ESPORTES

ESCALA 1: 100
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FACHADA - GINÁSIO DE ESPORTES

ESCALA 1: 100

VISTA LATERAL - GINÁSIO DE ESPORTES

ESCALA 1: 100
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Caixas D'água 500 l cada
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COBERTURA - VEST. CASEIRO

ESCALA 1: 100
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VISTA LATERAL - VESTIÁRIO

ESCALA 1: 100

Calhetão I 5%

Telha Fibrocimento I 10%
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VISTA FRONTAL - VEST.

ESCALA 1: 100
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PLANTA BAIXA - VESTIÁRIO / CASEIRO

ESCALA 1: 100

COBERTURA - GINÁSIO

ESCALA 1: 200
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localização - Implantação

Sem escala
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DETALHE SEM ESCALA

DETALHE SEM ESCALA

CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 20 B:C

REGISTRO  DE  RECALQUE SEM

VÁLVULA DE RETENÇÃO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

ACIONADOR SONORO TIPO SIRENE

DETECÇÃO E ALARME

LIGA-DESLIGA

CARGA DE ÁGUA   2A

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE

ACIONADOR DA BOMBA  DE INCENDIO

BOMBA  DE  RECALQUE

HIDRANTE    SIMPLES

CENTRAL PREDIAL DE GLP

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

VENEZIANA DE EXAUSTÃO PARA SISTEMA DE 

CONTROLE DE FUMAÇA ( JUNTO AO TETO )

VENEZIANA DE ENTRADA DE AR PARA SISTEMA 

DE CONTROLE DE FUMAÇA ( JUNTO AO PISO )

CARGA DE CO2

LEGENDA DE SISTEMA DE SEGURANÇA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMO - ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMO - BALIZAMENTO

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO QUE SOBE

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO QUE DESCE

RESERVA DE INCÊNDIO

RI

SINALIZAÇÃO CONFORME IT 20/2018

O1

A sinalização apropriada deve ser
instalada em local visível e a uma
altura mínima de 1.80 m,
medida  do piso acabado à base
da sinalização, distanciadas entre
si no máximo 15m, conforme Item
6 da IT 20.
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DETALHE DA SINALIZAÇÃO

Opção 2
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IT 20

PISO ACABADO

126x252

mm

E3,E5,E8

E1,E2

126x252

mm

E3,E5,E8

E1,E2

VESTIÁRIO/CASEIRO 218,75 m²
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